Lubartow, dnia 13.04.2021 r.

~glonalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie . )
21-100 Lubartéw, ul. 1 Maja 82 Wykonawcy biorgcy udzial

© B81855-22-14, tel/fax 81 855-29-82 w postepowaniu przetargowym

Dotyczy: postepowania przetargowego na wykonanie robét budowlanych polegajacych
na dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;j.

WYJASNIENIA
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dzialajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 20419 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 i z 2020 r. poz. 1492 i poz. 2275) zawiadamia sig,
ze wplynal wniosek o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia W zwigzku
z powyzszym udzielono nizej wymienionych wyjasnien:

Zamawiajacy, na ponizsze pytania udziela odpowiedzi:

Pytanie: 1. Hydranty wewngtrzne DN 52 do wymiany na DN 25 — szerokos$¢ korytarza
wynosi 1,70 m przy wymaganej 1,40 m. Czy Zamawiajacy dopuszcza instalowanie nowych
szafek hydrantowych w wersji natynkowej o grubosci 25 cm (zgodnie z projektem) czy
w wersji podtynkowej, co przelozy si¢ na wigksze naklady finansowe zwigzane z kuciem
$cian, montazem szafki, przerobki hydrauliczne, odtworzenie scian?

Odpowiedz: Hydranty natynkowe.

Pytanie: 2. Schody zewnetrzne ewakuacyjne o odpornosci ogniowej R60 — ktére elementy
maja mie$¢ odpornos¢ R60?

Odpowiedz: Biegi i spoczniki oraz konstrukcja no$na schodow.

Pytanie: 3. Schody zewnetrzne ewakuacyjne o odpornosci ogniowej R60 — prosze o podanie
technologii do zabezpieczenia poszczegolnych elementéw do odpornosei R60

Odpowiedz: Z pomoca farb peczniejacych. W przypadku braku mozliwoSci
zabezpieczenia stopni i spocznika wykonanych z krat, nalezy zastapi¢ je elementami
wykonanymi z betonu spelniajacymi wymog: R60.

Pytanie: 4. Okna OZ1 i OZ2 — ze wzglgdu na rozbieznosci w zestawieniu stolarki i opisie
technicznym proszg o podanie prawidtowej klasy odpornosci ogniowej. EI 60 czy EI 307

Odpowiedz: Zgodnie z cz¢scig graficzna projektu EI 30.



Pytanie: 5. Czy Zamawiajacy przewiduje przesuniecie terminu skladania ofert?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu skladania ofert.

Pytanie: 6. Witryna Ww1/DwS5 — wykonana z profili stalowych czy aluminiowych?

Odpowiedz: Profile aluminiowe.

Odpowiedzi udzielil:
PG PROJEKT pracowania projektowa,
Piotr Garbacik,
ul. ks. St. Brzoski 9A/16, 21-400 Lukow
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